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Cálculo de perda por corrente 
de Foucault

Onde:

PF são as perdas por correntes de Foucault (em W);

KF é uma constante dependente do material;

V é o volume da massa metálica (em m3);

F é a frequência da corrente (em Hz);

Bm é o valor máximo da indução magnética (em T - Tesla).

PF = KF V f 2 Bm
2



Cálculo de perda por corrente 
de Foucault



Corrente induzida nas estruturas 
metálicas por Foucault

I1  + I2 + I3 + IN ≠ 0



I1  + I2 + I3 + IN = 0

Sem corrente induzida por Foucault 
nas estruturas metálicas.



Transformador Interligado 
com Flange Metálico ao 

QGBT



Transformador Interligado 
com Flange Metálico ao 

QGBT



QGBT com QTA alimentado por dois 
transformadores e um gerador



QGBT com QTA alimentado por dois 
transformadores e um gerador



Sistema com supervisão de Neutro 
e Terra - GS



Sistema com supervisão de Neutro 
e Terra - GS
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